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ТВЕРЖ ДАЮ
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области» в Карсунском районе»
Ф. Т. Ф азуллина 
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ЛАБОРАТОР
№ 41948  ОТ 27

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "ЖКХ" Коржевское сельское поселение

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Коржевка, ул. Центральная, д. 1

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ЖКХ" Коржевское сельское поселение, вода питьевая централизованного водоснабжения 
- РЧВ с. Коржевка ____________________________ ___________________ ______________________

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора: 22.11.2017 11:30
Ф.И.О., должность: Паничкина Н.А., медицинский статистик

Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2017 13:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ Р 56237
2014 ""Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных

системах"". _________ _________ _____________________

6. Дополнительные сведения: о п п
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 448 от 22.11.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: лмг’хрм 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего в о д о с н а б ж е н и я " _____________________________________________________ ____________________

8. Код образца (пробы): 1 IKp.lOKp.17.41948 04Кр

У,

№ п/п

Ц С 1 £ > а  n - > ( T i c | J t ^ n r i r i .

Тип
прибора

Заводской номер
№ свидетельства 

0 поверке
Срок действия

1 Иономер универальный ЭВ - 74 2495 097702/01-16 от 
10.12.2016

09.12.2017

2 Колориметр фотоэлектрический КФК-2 8805146 097699/01-16 от 
16.12.2016

15.12.2017

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
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Результаты испытаний

№ №
п/п

О пред еляем ы е
п оказатели

Е ди н и ц ы
и зм ерен ия

Р езультаты
и спы тани й

В еличин а
д оп усти м ого

уровня

Н Д  на м етоды  
и сследований

О Р Г А Н О Л В П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З
Образец поступил 22.11.2017 13:55 

Регистрационный номер пробы в журнале 41948 
дата начала испытаний 22.11.2017 13:55 дата выдачи результата 27.11.2017 11:48

1 Запах при 20° С балл 2 не более 2
2 Запах при 60° С 2 не более 2

3 Привкус балл 2 не более 2

4 Цветность градус менее 5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 |

5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ 0,90±0,22 не более 2,6 ГОСТ 3351-74

Испытания проводил(и): Погодина Т. Г., врач-лаборант

Образец поступил 22.11.2017 13:55 
Регистрационный номер пробы в журнале 41948 

дата начала испытаний 22.11.2017 13:55 дата вьцачи результата 27.11.2017 11:48
1 Нитраты (по N 03-) : мг/дмЗ 3,6±0,6 не более 45 ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

Испытания проводил(и): Погодина Т. Г., врач-лаборант

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 22.11.2017 13:35 

Регистрационный номер пробы в журнале 41948 
дата начала испытаний 22.11.2017 13:35 дата выдачи результата 27.11.2017 09:41

1 Общее микробное число КОЕ/мл 19 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Сарбаева Г. Д., врач-бактериолог

Ф .И.О., должность лица, ответственного за оф ормление протокола: М ухам едш и на К. А ., М ед и ц и н ски й  стати сти к

Заместитель руководителя ИЛЦ ь Т.Г. Погодина
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